Asennusohjeet

Kasittely- ja varastointiohjeet

Valttadksesi iimansuodattimen vaurioitumisen varastoinnin tai asennuksen aikana ota
huomioon seuraavat seikat ja noudata ohjeita.

Nama ohjeet koskevat seuraavia tuotteita

MEGAcel I, AstroCel |, BioCel |, AstroPak, BioPak, VariPak, VariCel EcoPak, VariCel M-Pak, seké kaikki muut tdman rakennetyypin
ilmansuodattimet.
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Yleiset ohjeet suodattimen vaihtoa ja havitysta varten:

1. Pyséayta koje huoltotoimenpidetté varten ja k&anna turvakytkin O-asentoon.

2. Avaa huoltoluukku ja poista vanhat suodattimet varovasti suodatinkotelosta.

3. Aseta suodatin heti irrottamisen jalkeen tiiviiseen pussiin ja sulje se varmistaen, etté se pysyy ilmatiiviina.
4. Asenna uusi suodatin suodatinkoteloon ja tarkista, etté se on oikein ja tiivisti paikoillaan.

5. Kytke iimanvaihtojarjestelma paalle sen jalkeen, kun suodatinkotelon luukku on kiinni.

Suodattimien vaihto- ja huoltotdissa on kaytettéva yleisid suojatoimenpiteitd, mukaan lukien hengityssuojaimet.
Suodattimet voivat siséltda haitallisia aineita. On suositeltavaa kayttéda sopivaa henkilékohtaista suojainta ja noudattaa varovaisuutta
suodattimia vaihdettaessa. Kayta FFP 3 -hengityssuojaa, suojalaseja, kumi- tai nitriilikésineita ja suojapukua. Lisaturvallisuuden
vuoksi kayta teippia hanskojen ja suojapuvun véliseen tiivistamiseen. Mikali kyseessé on Safety change — turvakotelo, jossa on oma
pussitusvaihtojarjestely, niin vaihda suodatin turvakotelon valmistajan vaihto-ohjeiden mukaan.

Kaytettyjen suodattimien havittaminen

Yleensa ilmansuodattimet havitetdan tavallisena teollisuusjatteena. Kuitenkin ilmansuodattimia, joita kdytetddn kohteissa, joissa
saattaa esiintya mahdollisesti haitallisia epapuhtauksia, on kasiteltdva ongelmajatteend. Nama tulee havittdd maaraysten
mukaisesti.

Jatehuoltoon sovellettavat maaraykset riippuvat yksittaistapauksessa paikan paalla vallitsevista olosuhteista ja erityissovelluksesta.
Yleisesti patevaa lausuntoa ei siksi voida antaa. Mikali tarvitset apua suosittelemme ottamaan epaselvissa tapauksissa yhteytta
paikalliseen jatehuoltoyhtidon.

Likaiset suodattimet on sailytettéva turvallisesti tiiviissa muovipussissa ja tiiviisti
suljettuna.
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